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Danderyd Danderyd 2:15 33 0,6 1

Danderyd Danderyd 2:15 >33

ingen åtgärd 
ingen åtgärd <0,6 2

Följande åtgärder skulle kunna vara möjliga: ingen åtgärd, förvärv av fastighet alt 

byggnad, ändrad fasföljd, flytt av stolpar, ändrad stolptyp, skärmslinga, ingen åtgärd. 

Denna tabell redovisar rimlig och föreslagen åtgärd, om sådan bedöms finnas. En mer 

utförlig motivering finns i respektive fastighets bilaga. Rimlighet är bedömd utifrån 

nytta i förhållande till kostnad. Gällande partiell kabelförläggning är det uteslutet pga 

orimliga kostnader, ökat markintrång och försämrad driftsäkerhet. Se mer info i MKB. 
Magnetfält vid parallellgång beräknas enbart för Svk-ägda ledningar.      
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