
Bilaga f

0.88 - 1.75 1.90

Uppdaterat kumulativt magnetfält, sedan förprojektering, förnyad ledning med åtgärd.

Stolpplacering: FL14 och FL12 kompakt stolpar.

Beslut togs att sätta både FL14 och FL12 i nya kompak stolpa och ha dem så nära varandra som möjligt för att minska den kumulative 

magnetfältstyrkan.

Magnetfältsvärden Avstånd till FL14 centrumlinje (meter, ca.)

GUNNARSJÖ-BÄCK 1:5>1 54

Kumulativt magnetfält

befintlig ledning

(mikrotesla)

Kumulativt magnetfält

förnyad ledning utan åtgärd 

(från förprojektering) 

Endast parallellgående 

ledningar (mikrotesla)

Kumulativt magnetfält 

förnyad ledning med åtgärd 

(mikrotesla)

Kommun Fastighet

VARBERG GUNNARSJÖ-BÄCK 1:5>1

Närliggande natur- eller kulturvärden

-
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